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摘  要 

 

太阳能作为当前人类 理想环保的新能源之一，己经得到人类越来越广泛的应用。而

光伏并网逆变器是太阳能并网发电系统中必不可少的设备之一。 

光伏并网逆变器是将太阳能电池所输出的直流电转换成符合公共电网要求的交流电

并送入电网的设备。按照不同的标准光伏并网逆变器的拓扑结构分为很多种，本文介绍了

一种工频隔离型光伏并网逆变器。 

首先，本文介绍了光伏并网逆变器的工作原理与分类。 

其次，本文采用有效值外环、瞬时值内环的控制方法，既保证了逆变器输出的静态误

差为零，又保证了逆变器良好的输出波形。 

随后，本文详细讨论了并网过程中的软件锁相环技术，对锁相环电路的组成、工作原

理进行了研究。 

后，采用 TI 公司的 TMS320LF2407A 作为主控芯片，完成了预期的设计。 
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Abstract 
 

As one of the optimal new energy sources, the solar energy has been applied more and 

more widely by human being. And the grid-connected photovoltaic inverter is one of the 

necessary equipment of the grid-connected photovoltaic system. 

The grid-connected photovoltaic inverter is a equipment which transform the DC from the 

solar cell to AC according with the grid and transports it to the public grid. According to 

different standard, the structure of the grid-connected photovoltaic inverter is various. This 

paper introduces a kind of line frequency isolated inverter. 

Firstly, this paper introduces the principium and sort of grid-connected photovoltaic 

inverter. 

Secondly, by using the control method of virtual value outer loop and instantaneous value 

inner loop，we can eliminate the static error, and make the output waveform well. 

Subsequently，soft PLL was introduced in detail. The structure of Phase locked loop circuit 

and operating principle were researched. 

Finally, TMS320LF2407A of TI incorporated is used as the main controller. We finally 

finish the desired design. 
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第一章 绪论 

 

1.1 课题的研究背景与意义 

能源是人类社会生存和发展的动力源泉。随着社会经济的发展和人类生活水平的提

高，世界范围内对能源的需求日益增长，目前世界能源的利用仍以煤炭、石油、天然气和

水与核能等一次能源为主，然而这些有限的能源储量正在日趋枯竭。据世界能源委员会

（WEC）预测，按照资源己探明储量和目前的发展速度，石油将在 45 年后枯竭，天然气将

在 60 年后殆尽，资源量 大的煤炭也只够再开采 220 年。另外，由于燃烧煤、石油等化

石燃料，每年有数十万吨硫等有害物质排向天空，使大气环境遭到严重污染，同时由于大

量排放 CO2等温室气体而使地球产生明显的温室效应，引起全球气候变化；水力发电受到

水力资源的限制和季节的影响，并且有时会破坏当地的生态平衡；核电在正常情况下固然

是干净的，但万一发生核泄漏，后果同样十分严重，并且核废料的处理直至今日仍然是一

个全球性待解决的问题
[1,2]

。 

自 1973 年世界石油危机以来，常规能源频频告急。人们对能源提出了越来越高的要

求，寻找新能源己经是当前人类面临的迫切课题。太阳能以其清洁、无污染，并且取之不

尽、用之不竭等优点越来越得到人们的关注。 

地球表面每年接受太阳的辐射量达 5.4×1024 J，相当于 1.8×1014 t 标准煤。若将

其中的 0.1%按转换率 5%转换为电能，每年发电量可达 5600TW·h，相当于目前全世界能

耗的 40 倍。因此，太阳能发电，必将成为 21 世纪后期的主导能源。据欧洲 JRC 预测，到

未来的 2100 年时，太阳能在整个能源结构中将占 68%的份额
[3]
。因此，太阳能发电对今后

能源发展有着特别重要的意义。 

 

1.2 系统总体方案 

光伏并网逆变器是将太阳能电池所输出的直流电转换成符合电网要求的交流电再输

入电网的设备。按照交流用电负载与直流输入电源的电气隔离元件的工作频率，逆变技术

可以分为低频逆变、工频逆变和高频逆变
[4]
，而应用于光伏并网的逆变器拓扑结构又有很

多种，其中 常用的有：直接藕合并网、高频隔离并网、高频不隔离并网、工频隔离并网

等几种，本文介绍的属于工频隔离并网结构。 

太阳能电池阵列输出 180~300 伏的直流电，经过 RC 滤波与电容解耦进入全桥逆变电
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路，产生与电网电压同频同相的电流，使整个装置的并网功率因数为 1。控制电路的核心

芯片是 TI 公司的 TMS320LF2407A。系统保证并网逆变器输出的正弦电流与电网的相电压

同频同相。系统主电路拓扑图如图 1-1 所示： 

 

图 1-1 光伏并网逆变器的基本构成 

 

1.3 本文主要的研究内容 

本课题主要完成了光伏并网逆变器整个系统的软件控制算法。主要工作如下： 

（1）并网电流的跟踪控制是系统研究的关键技术之一。针对并网运行的单相光伏逆

变器单电流环控制方式存在的原理性误差，本文对并网逆变器的各种控制策略进行了比较

的基础上，采用有效值外环、瞬时值内环的控制策略，较好的实现了并网电流的单位功率

因数输出。 

（2）如何在光伏并网系统中可靠、快速实现对电网电压的锁相环，是光伏并网系统

中的一个技术难题，本文通过使用高性能的 DSP 芯片 TMS320LF2407A 实现了并网电流

与电网电压可靠同步的软件锁相环控制设计方法，但在快速响应方面有所欠缺。 

（3）具体详细的分析了基于 TMS320LF2407A 的单相光伏并网发电系统的控制设计

思想，并进行了软、硬件的初步调试。 
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第二章 光伏并网逆变器控制策略的研究 

 

目前广泛应用于太阳能并网发电系统中的方案是
[5-7]

：首先将太阳光能转化成电能的

形式，然后将电能调节成满足全桥逆变器需要的直流电压， 后经 SPWM 全桥逆变器将

太阳能回馈给交流电网。在整个系统 主要的环节（逆变器）中，采用的就是 SPWM（正

弦波脉宽调制）逆变技术。为了减少并网装置在并网工作时产生的冲击，根据电力系统准

周期并列的条件，并网逆变器在实现并网工作时应同时满足以下三个条件
[8]
：①并网逆变

器的输出电压和市电电压接近相等，一般压差应在 10%以内；②并网逆变器输出频率接近

市电频率，一般频差不超过 0.4Hz；③并网逆变器输出电压和市电电压同相，通常此相位

差不宜超过 10 度。 

图 2-1 所示是光伏并网逆变器的整体结构框图，控制部分包括 DC/AC 逆变控制、电

网电压锁相以及各种保护等，其中主控制芯片采用具有高速数据处理能力的 DSP 芯片

TMS320LF2407A。 

 

图 2-1 光伏并网系统整体结构框图 

以 TMS320LF2407A 为核心的光伏并网逆变系统将太阳能电池板发出的直流电，经过

逆变环节转换成与电网电压同频同相的交流电回馈给电网。因此，控制系统需要完成以下

任务：①向功率器件驱动板提供脉宽和频率可实时改变的 PWM 信号；②检测电网电压的频

率和相位实现数，字锁相；③接收功率器件发出的过流、过压等保护信号，实现自动保护。 

 

2.1 光伏并网逆变器的分类 

光伏并网系统逆变器按控制方式分类，可以分为电压源电压控制、电压源电流控制、
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电流源电压控制和电流源电流控制四种方式
[9]
。电压源型逆变器是采用电容作为储能元

件，在直流输入侧并联大电容用作无功功率缓冲环节，构成逆变器低阻抗的电源内阻特性，

即电压源特性。以电流源为输入方式的逆变器，其直流侧需串联一个大电感作为无功元件，

储存无功功率，构成逆变器高阻抗的电流源特性，提供稳定的直流电流输入，但是串入大

电感往往会导致系统动态响应差，因此目前世界范围内大部分并网逆变器均采用以电压源

输入为主的方式。 

目前，逆变器与电网并网运行的输出控制模式可分为电压型控制模式和电流型控制模

式。电压型控制模式的原理是以输出电压作为受控量，系统输出与电网电压同频同相的电

压信号，整个系统相当于一个内阻很小的受控电压源。电流型控制模式的原理则是以输出

电流作为受控目标，系统输出与电网电压同频同相的电流信号，整个系统相当于一个内阻

较大的受控电流源。 

由于电网可看作容量无穷大的电压源，如果光伏并网逆变器的输出采用电压控制，则

实际上就是一个电压源与电压源并联运行的系统，这种情况下要保证系统稳定运行，就必

须采用锁相控制技术使逆变器输出电压与电网电压相位完全一致，并且要保证两者输出频

率的一致性。如果逆变器的输出采用电流控制，则只需控制逆变器的输出电流跟踪电网电

压，控制逆变输出电流与电网电压同频同相，即可达到电流源与电压源并联运行的目的。 

本文所采用的控制方案采用电流型控制模式，将并网逆变器的输出电流作为被控制

量，实时的控制输出电流以使逆变输出电流与电网电压同频同相，达到并网发电的目的。 

 

2.2 光伏并网逆变器控制目标 

光伏并网系统是将太阳能电池板产生的直流电转化为正弦交流电，从而向电网供电的

装置。并网逆变器的输出电流为被控量，并网逆变工作方式下的等效电路和电压电流矢量

图如图 2-2 所示，图中 Ua为逆变电路交流侧电压，Unet为电网电压。因为并网逆变器的输

出滤波电感 L的存在会使逆变电路的交流侧电压与电网电压之间存在相位差，为了满足输

出电流与电网电压同相位的关系，逆变输出电压要滞后于电网电压。 

 

图 2-2 并网时的等效电路和电压电流矢量图 
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在光伏并网发电系统中，并网逆变器工作在有源逆变状态且其功率因数应为 1，以保

证不对电网造成污染。当电网电压 Unet一定时，若控制 Ua沿 ab 方向调节，则从矢量图中

可以看出电感电压矢量 UL滞后电网电压矢量 Unet  90°，并网输出的电流 I超前电感电压矢

量 UL  90°，即与电网电压同相位，从而实现无污染的并网输出。 

 

2.3 基于 SPWM 的电压/电流型并网逆变器控制的研究 

2.3.1 控制系统数学模型 

单相光伏并网系统的主电路拓扑结构为一个 H桥，如图 2-3 所示，通过功率器件的换

相，直流能量转换成适合于馈入电网的交流能量，由于电网反映电压源的特性，因此，馈

入电网的能量应以电流源的形式出现。通过交流侧电感的滤波作用，逆变桥输出的 SPWM

电压波形转换成适合于馈入电网的正弦波电流。桥路功率开关器件的通断由以 DSP 芯片为

核心的弱电控制主板产生的 SPWM 波控制。 

 

图 2-3 主电路拓扑结构 

对逆变器输出端电路，图 2-3 中取流经滤波电感 L 的电流 iL为状态变量。则由图 2-3

可得： 

LL
L

netab Ri
dt
diLUU ++=                                                (2.1) 

经过 Laplace 变换，可解出 Il(s): 

)]()()[()]()([1)( 3 sUsUsGsUsU
RsL

sI netabnetab
L

l −=−
+

=                      (

其中

2.2) 

，Uab是未经滤波的逆变器输出电压；G3(s)为滤波电路传递函数；RL为电感及交流

进线

关器件 T1～T4 开关延时及死区时间的非线性影响，SPWM 控制方式下

的桥

的等效电阻。 

如果忽略功率开

式逆变环节为一个纯滞后环节，可等效为一个小惯性环节
[15]
，传递函数为： 
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1
)(2 +

=
ST

K PWMsG
PWM

                                                     (2.3) 

其中，TPWM是一个开关周期，当开关频率取 10kHz 时，TPWM为 100us，KPWM为逆变器增益，

与 PI 调节器的 大限幅值有关，由式(2.2)和(2.3)可得到系统的并网电流闭环结构图，

如图 2-4 所示： 

 

图 2-4 电流闭环结构图 

不对逆变系统进行任何控制的情况下，系统被控对象的传递函数为： 

1

)()()( 32 sGsaGsW = =

1
*

1 ++ s
R
L

R
sT

aK

L

L

PWM

PWM                                   (2.4) 

式（2.4）中，L为逆变器滤波电感，RL为电感及交流进线的等效电阻，a为反馈系数。

不进

2.3.2  PI 参数的设计 

，并实现系统的快速响应，将系统设计为一个二阶系统，我

们用

行控制的逆变系统是一个有差系统，存在原理性稳态误差，响应时间较长；而且该系

统不是一个 小相位系统，稳定性差。 

 

为获取理想的动态稳定性

二阶 佳工程设计法
[16]
对 PI 调节器参数进行整定。 

二阶闭环系统闭环传递函数一般形式为： 

1
1G(s)

2
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1 ++
=

sTsT
   (T1 < T2)                                         (2.5) 

根据控制理论，使二阶系统的输出获得理想的动态品质，即该系统的输出量快速完全

跟踪给定量，可推导出二阶品质 佳系统的开环传递函数为： 
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式（2.6）即为二阶品质 佳的基本公式。从快速性和稳定性角度来看，用数字信号

处理器 DSP 对逆变器系统进行动态校正，就是要求 DSP 与逆变器系统一起组成的闭环系统

具有二阶 佳设计的基本形式
[17]
。 

令 PI 调节器传递函数为： 
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其中，KP为调节器的比例放大

系统中较大的时间常数

系数；KI为积分时间常数。为使调节器抵消并网逆变器

LR
L

，可选择 

LI

P LK
=                   

RK
                                          (2.8) 

于是可得控制系统的开环传递函数为： 
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比较（2.9）与（2.6）的系数得 
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校正后系统的开环传递函数为 I型系统
[13,14]

，其形式为： 
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闭环传递函数为： 

22

1
                               （2.14） 
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的设计核心基于传统的 PI 控制技术，属于经典控制理论的范畴。

PI 参数的整定建立在逆变器传递函数模型确定的基础上，式（2.3）给出的逆变器传递函

数是一种经验模型，因此，给出的 P、I 参数的计算值是一种理论指导值，实际调试中因

为小

流源逆变器。与

环电流控制系统相比，基于 SPWM 控制的电流跟踪系统具有固定的开关频率，它是将 PWM

载波 控制方法，具有算法简单、

物理

当电流环建立起来后并且稳定后开关

该电流跟踪控制环节

时间常数、分布参数的影响，需对 P、I的参数值予以适当调整。 

 

2.3.3 基于 SPWM 的电压/电流型并网逆变器的控制方法 

本文所研究的光伏并网逆变器，受控量为输出电流，系统为电压型电

滞

频率固定不变，以电流偏差调节信号作为调制信号的 PWM

意义清晰、实现方便的优点。另外，开关频率固定，可以使输出侧的滤波电感容易设

计，减少功率器件的开关损耗。 

综合考虑以上因素，本文采用有效值外环、瞬时值内环的控制方法，控制框图如 2-5

所示 逆变器并网运行时工作在电流闭环状态，开关 S1 接至节点 1，以输出电流作为受控

对象，输出电压略高于电网电压，通过数字锁相环技术保证输出电流与电网电压同频同相，

S3 闭合。即逆变器的输出电压、电流的有效值（RMS）

组成控制外环，输出波形构成逆变器的内环，双闭环的控制结构同时保证了输出电压、电

流的幅值与波形满足设计要求，并且具有带负载能力强，动态响应速度快的优点。采用这

种控制策略，可使逆变电源很容易在两种工作模式下进行切换，可以实现零电流并网，从

而能取得很好的控制效果。 
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图 2-5 逆变器控制结构图 

其控制过程是：输出电压/电流经过采样后，经预测控制算法后作为有效值计算同时

与给定参考信号的有效值进行比较，得到的误差信号经外环 PI 调节器处理后的输出作为

内环参考正弦波的幅值，这个幅值乘以与电网电压同频同相的单位正弦波后作为内环给定

信号；内环给定信号与输出电流瞬时值进行比较，得到的误差信号经内环 PI 调节器运算

处理后，得到内环的控制信号； 后这个控制信号被送入 PWM 发生器，与三角载波调制比

较后产生的 PWM 信号，经驱动电路隔离、放大后，再驱动功率开关器件 T1-T4， 后经滤

波电感 L，馈入与电网电压同频、同相的正弦波电流 iL。 

在并网电流的跟踪控制过程中，为了抵消电网电压及其扰动量的影响，系统采用电网

电压前馈控制；同时，由于硬件 A/D 采样电路使用了阻容滤波，本身具有的延迟作用使

A/D 采样值滞后于实际值，如果此时使用该 A/D 值进行运算，必将产生误差，因此需对并

网电流和电网电压采样值进行预测算法处理以获得更接近实际值的数据。 

为了实现电网电压的精确对消，其前馈通道增益应该为逆变桥增益的倒数，若逆变桥

的增益为 KPWM，则电网电压前馈通道增益值应该为 1/KPWM。从补偿原理上来看，前馈补偿实

际上是采用开环控制方式去补偿可测量的扰动信号，因此前馈补偿并不改变控制系统的特

性；从抑制扰动的角度来看，前馈补偿可以减轻反馈控制的负担，可使反馈控制系统的增

益可以取得小一些，这有利于系统的稳定性
[18]
。 

在软件控制过程中采用预测控制方法
[19]
，对于克服由于电网电压的谐波、毛刺以及其

他干扰因素等所带来的系统不稳定，具有明显的实际效果。另外一个使用预测控制的重要
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原因是为了尽量减小 A/D 采集中毛刺信号的干扰，系统中使用了滤波电路，从而使 A/D 采

集的数据滞后于实际的信号，该滞后时间和 DSP 的定时采样周期可以比拟，无法忽略。具

体的预测方法如下： 

 

图 2-6  预测公式计算示意图 

预测公式的计算如图 2-6 所示，其中，xi 相当于采样时间，xi-xi-1=T；wi 对应于每个

xi时刻的 A/D 采样值，x4为当前 A/D 采样值，wm为预测值，xm-x4=T/2。预测公式如下： 

由泰勒展开公式可知： 
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系统中，由于 T很小，采样点间隔很小，所以在计算导数公式时，由线性公式近似代

替可得： 
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式中 wn 为 A/D 采样值；xn 为定时器中断点。取Δt=T/2，则 
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其中 x2-x1=x3-x2=x4-x3=T 。 

使用上述公式计算，更加方便，且在运算过程中结果不会溢出。 

 

2.3.4 SPWM 信号的产生原理 

SPWM 就是在对一个正弦波进行脉宽调制时，使脉冲系列的占空比按正弦规律来排列。

当正弦值为 大值时，脉冲的宽度也 大，而脉冲间的间隔则 小。反之，当正弦值较小

时，脉冲的宽度也较小，而脉冲间的间隔则较大，如图 2-7 所示。 
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图 2-7 正弦波脉宽调制（SPWM）示意图 

如图 2-7 所示，调制信号为正弦波 UM sinωt，电压峰值为 UM，载波信号三角波的电

压峰值为 US，周期为 Tc，并设定在每个三角波周期中只对正弦波采样一次，如在 t1时刻对

正弦波进行采样，通过采样点作平行于时间轴的水平线，在周期 Tc内与三角波的交点为 E

和 F点，EF 即为 SPWM 的导通时间 ton=2ton1,SPWM 的截止时间为 toff=Tc-ton=2toff1,由图 2-5

可以得到： 

a
T

t

a
T

t

c

c
off

+=

−=
41

on 41

                                                       (2.19) 

 

图 2-8 对称规则采样法生成 SPWM 

由图 2-8，根据三角形相似原理，通过几何运算，可得 ton1的计算公式为: 

)
N

k2sin1(
41

πM
T

t c
on +=                                                (2.20) 

 

2.4 并网逆变器中同步锁相环的研究 

在光伏并网发电系统中，为了保证并网电流和电压严格同频、同相（只有在功率调节

器中出于无功功率补偿的需要，才可控的实现一定的相位差），锁相环（PLL－Phase-Locked 

Loop）的使用是必不可少的，它的作用是调节逆变器输出的频率和相位，使其和输入逐渐

进入同步锁定状态。 
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2.4.1 软件锁相环的基本原理 

软件锁相环路的基本组成如图 2-9 所示，输入信号必须是一个经过整形的 TTL 电平信

号，鉴相程序可以识别出计数器输出的取样信号相位与输入信号相位之间的相位差；环路

滤波软件控制着环路相位校正的速度与精度；PCC 为可编程控制计数器，也可将其称为本

地受控定时器，其计数周期受环路滤波软件的控制。由于周期（或频率）与相位之间满足

简单的积分关系，而周期（或频率）的检测在技术上较相位检测方便，因此在实际系统中

往往取周期（或频率）为独立变量。 

 

图 2-9 软件锁相环 SPLL 的一般组成 

 

2.4.2 基于光伏并网控制的软件锁相环的工作原理 

光伏并网控制系统中的锁相控制环节由硬件和软件两部分综合完成，电网电压采样后

通过硬件电路整形成与其同步的 TTL 方波信号，此信号送入 DSP 的 CAP1 口捕捉其上升沿，

同时 DSP 内部为 CAP1 口分配一个计数器，将该计数器设置为递增计数模式，在捕捉中断

到来时开始复位重新计数。 

软件鉴相程序可方便的判断信号源（表示电网电压信号）与 F2407 周期寄存器 T1PR

（表示参考电流信号）相位的超前和滞后。上升沿到来时引发中断程序，读取捕捉中断计

数时基的计数值，记为 Tin；读取周期寄存器当前计数值，记为 Tref，则 Tref和 Tin分别为锁

相环的参考输入和反馈输入。环路滤波程序即一套软件锁相算法，实现 Tin对 Tref的跟踪功

能。锁相算法有多种实现方案。软件锁相算法的运算结果重新送入周期寄存器中，使得

F2407 的周期寄存器 T1PR 相位跟踪电网电压相位变化，从而达到相位跟踪的目的。在并

网软件锁相系统中，根据 F2407 的 EV 模块产生 SPWM 波的原理可知，周期寄存器 T1PR 的

值等于输出 SPWM 波的载波周期，T1PR 的值与载波比的乘积的 2倍即为并网电流的基波周

期。上述锁相过程可用流程图如图 2-10 所示： 
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图 2-10 并网软件锁相环程序流程 

若 CPU 时钟频率为 10MHz，则周期寄存器 T1PR 每增加 1，则对应并网逆变器输出电流

周期增加 30us（计算公式为：载波比*2/fcpu）。若 CPU 时钟频率为 20MHz，则相应 T1PR 的

单位增量，对应的输出周期值的增量为 15us，可见 DSP 的时钟频率是影响 SPLL 速率的一

个因素。而软件锁相算法则是影响 SPLL 的另一个因素。 

 

2.4.3 并网控制中的锁相算法分析 

与模拟锁相环相比，软件锁相环的实现要简单得多。通过硬件辅助，锁相环的实质就

是对，使 T1PR 跟踪给定 Tref（电网电压周期）的变化。用示意图表示如图 2-11 所示: 

 

图 2-11 并网控制中软件锁相环的实质 

因为在调节过程中频率不能变化太大，需要对锁相算法结果进行限幅，使输出电流周

期在 Tmax－Tmin。范围内波动。同时，限幅环节保证了输出频率在 50Hz 左右，可起到了防

止锁相环失锁的功能。 

算法一：逐次逼近算法 

该算法的指导思想是：若误差(e=Tref－Tin)小于零，使周期寄存器 TPR 长度减 1；反之，

若误差大于零，使 TPR 的值加 1；如此反复调整后控制误差在一个极小的范围内来回摆动。

该算法的实质就是通过反复调整 TPR，且每次调整量为 1个计数长度，来使 Tin 渐次逼近

Tref，它实际上是一个以软件实现的简单比例调节系统。这种算法的缺点是锁相时间相对

较长。举例说，调整并网电流从 50Hz 变化为 51Hz，需要的调整时间为 52 个中断周期，

但其优点是超调量为零。 

算法二： 优时间 PLL 
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图 2-12 示出了 优时间法的锁相过程。图(a)(b)分别表示输入和输出信号，图(c)

表示调节增量。当(a)的周期在 t=t0时从 T1变化到 T2(在 PLL 中一般都选择周期而不是频

率作为变量进行分析)，(b)跟踪(a)，但(b)对变化的响应有一个周期的误差，因为只有到

下一个中断 t=t1时，PLL 才能侦测出这个误差，按照 快跟踪的原则，在下一个中断 t=t2

时 PLL 才补偿这个误差增量。 

 

图 2-12 优时间 PLL 算法示意图 

这种锁相调节器对输入信号的跟踪仅需 2个中断周期，但实验及仿真结果表明，其超

调量达到了几乎 100%，这将导致并网逆变器输出波形的剧烈震荡，可能会导致严重后果，

因此实际并网系统中不宜采用。显然，光伏并网发电的实践需要一个比较执中的 PLL 方案。 

上面提出的算法(1)属于具有 小超调量，但锁相速度 慢的情况，算法(2)具有 快

响应时间，但几乎达到 100%的超调量。从 PLL 的数学模型理解，锁相算法的设计，本质

上即选择合适的ξ和ωn以协调锁相速度和调节时间之间的矛盾。 

 

2.5 本章小结 

本章分析光伏并网逆变器的控制目标，并介绍了常用的并网逆变控制方法。本章对并

网逆变器的各种控制策略进行了比较的基础上，采用有效值外环、瞬时值内环的控制策略。

本章同时介绍了数字锁相环在光伏并网逆变器中的应用，并分析了并网控制中的锁相算

法。 
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第三章 光伏并网发电系统软件设计 

 

3.1 系统主程序流程图 

主程序主要处理实时性要求较低的功能，如各设定量及设定工作状态的测取，这些设

定包括内外环调节器参数，直流侧电压给定，系统工作状态等。主程序还应当包括系统初

始化、启停机判断、提供监控及等待中断，系统的初始化是指特殊功能寄存器和通用寄存

器初始化以及各事件管理模块的初始化等。程序流程如图 3-1 所示。 

 

图 3-1 主程序流程图 

//系统初始化子程序 

void initial() 
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{ 

SINT;      //符号扩展位有效 

OINT;      //累加器结果正常溢出 

CINT;      //B0 被配置为数据存储空间 

*SCSR1=0X81FE;   //系统控制和状态寄存器 1，4倍频, 高频率 40M 

*WDCR=0X0E8;    //不使能看门狗 

*IMR=0X0000; 

*IFR=0X0FFFF;   //中断标志寄存器，清除全部中断标志 

*IMR=0X0001;    //中断屏蔽寄存器，允许 INT1 中断 

WSGR=0x00;    //禁止所有的等待状态 

} 

main() 

{ 

disable();    //禁止总中断 

initial();    //系统初始化 

pwminitial();   //PWM 初始化 

ADINIT();     //AD 初始化子程序 

enable();     //开总中断 

*T1CON=*T1CON|0x0040; //启动定时器 1 

ADSOC();     //启动 AD 转换 

while(1) 

{ 

while(p1>p0) 

{ 

D0=D0-10; 

*CMPR1=D0; 

} 

while(p1<p0) 

{ 

D0=D0+10; 
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*CMPR1=D0; 

} 

while(p1=p0) 

{ 

D0=D0; 

*CMPR1=D0; 

} 

} 

} 

系统在复位进行 C语言环境配置，配置结束后进入由 C语言编写的主程序，主程序首

先进行系统的配置和初始化，主要包括 CPU 时钟内部采用 4 倍频（即 40MHz）、各种外设

的使能、中断配置等，其中程序和数据块存储区的定位在 Command 文件中完成。由 EVB 产

生 DC-AC 的控制信号频率。 

 

3.2 定时器中断子程序 

中断服务程序适用于处理实时性要求较高的功能，如反馈电流的测取、同步电压的发

生、各种实时运算、SPWM 模式发生及脉冲输出等。另外，虽然直流侧输出电压是个慢变

信号，但为了与实时控制有良好的对应性，直流电压采样也应置于中断服务程序中。 

系统的 SPWM 波是通过 DSP 的脉宽调制电路产生的，借助于 DSP 的 T1 定时器和比较单

元 CMPR1 来完成，根据产生对称波形的原理，T1 工作在连续增/减计数模式。由 T2 定时

器的周期中断触发 A/D 转换，A/D 转换结束后，触发 ADC 中断。在中断服务程序中进行 A/D

结果的读取，对结果进行线性校正、数字滤波、有效值的计算等操作，并实时更新比较单

元的值。此子程序主要完成 A/D 采样、查正弦表、产生 SPWM 波、直流与交流的 PI 控制等

功能。 

//AD 初始化子程序 

void ADINIT() 

{ 

*T2CNT=0X0000;  //定时器计数寄存器，T2 计数器清零 

*T2CON=0X170C;  //T2 为连续增计数模式，128 分频，用内部时钟,320K 

*T2PR=64;    //定时器周期寄存器 
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//设置 T2 的周期寄存器,采样频率 5K 

*GPTCONA=0X400;  //全局通用定时器控制寄存器 A 

//T2 周期中断标志触发 AD 转换 

*EVAIFRA=0X0FFFF;  //EVA 中断标志寄存器，清除 EVA 中断标志，写 1清 0 

*ADCTRL1=0X10;  //ADC 控制寄存器 1 

//采样时间窗口预定标位 ACQPS3-ACQPS0 为 0 

//转换时间预定标位 CPS 为 0，AD 为启动/停止模式 

//排序器为级连工作方式，且禁止特殊的两种工作模式 

*ADCTRL2=0X8404;  //ADC 控制寄存器 1 

//用 EVB 的一个事件信号触发 AD 转换，用中断模式 1 

*MAXCONV=0X01;  // 大转换通道寄存器，2通道 

*CHSELSEQ1=0x10;  //ADC 输入通道排序控制寄存器，选择 1，2通道 

} 

//PWM 初始化子程序 

int pwminitial() 

{ 

*MCRA=*MCRC|0x001E; //I/O 口复用控制寄存器 PWM1-2，2 路 

*ACTRA=0X0006;  //比较方式控制寄存器 

*T1CON=0X1000;  //定时器 1连续增模式，1分频，频率 40M 

*DBTCONA=0X0F28;  //死区控制寄存器 A，1.5us 

*CMPR1=1000;   //PWM1，2 

*T1PR=2000;   //定时器 1的周期,频率 20K 

*COMCONA=0X8200;  //比较控制寄存器，使能比较操作 

*EVAIFRA=*EVBIFRA|0X0001;    //清中断标志 

*EVAIMRA=0X0001;  //允许定时器 2的周期中断 T2CONT 

} 

具体的程序流程如图 3-2 所示: 
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图 3-2 SPWM 产生中断服务程序 

 

3.3 软件锁相环的设计 

市电电压信号经频率检测，确定市电频率是否满足精度要求。考虑到我国电网实情，

该值一般在 50Hz 左右。因此，可根据两次捕获中断的时间间隔来排除毛刺信号产生的捕

获中断。其实在跟踪市电时并不需要太快，因为跟踪太快必然会影响输出波形，而且市电

本身频率和相位就是变化的，跟踪太快就可能会影响输出的稳定性。 

因此在进行调频和调相之前首先应根据合适的跟踪速度来确定跟踪的具体方案，大体

上可以把调频和调相的方法分为两种，一种是调频和调相一起实现，调频的同时就实现了

调相，这种方法通常跟踪速度较快，输出波形频率变化波动较大，而且需要根据具体的输

入频率情况进行实时计算；另一种方法是调频和调相分开进行，首先实现输出和输入的频

率一致同时也有一定程度的调相，然后再考虑调相， 终实现频率和相位的一致。前一种

方法会影响所有基准表格数据的输出间隔，但保证一个完整的正弦波形；后一种方法在调

整相位时可能会使输出波形有甚微的偏离正弦，但保证频率稳定。 
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本文采用后一种方法，大体思想是当检测到输入频率高于（低于）正常规定范围时，

按照一定步长逐渐增大（减小）PWM 周期计时器值，直到输出频率在允许范围内。同样，

调节相位也是按照同样方式进行，当发现相位超前则调整查表顺序使输出滞后一定相位，

反之使输出超前一定相位，这种方法可以计算出 大的锁相时间，所以就可以根据所要求

的参数来确定 小相位调节幅度，并且 终锁相的稳态误差就是一个相位的基本调节单

位。这种实现方法简单、直观、实现方便、稳态误差较小且可以控制。本文设计的 SPLL，

系统框图如图 3-3 所示。 

 

图 3-3 SPLL 程序流程图 

从图 3-3 中看到，第一步首先判断频率是否超限，如果超限则输出稳定的正弦波。第

二步根据所得到的误差大小，采取相应的措施调整下一个周期计数器值。当频率满足要求

以后，第三步就可以进行调相，如前所述在本文软件设计中，基准是一个正弦表格，因此
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调相只需要改变读表指针即可（本文中 P 为基准指针变量）。如果发现捕获到逆变器的输

出电流波形超前于市电，那么只需要把 P值减小一定值就相当于把基准往后移相了，同样

输出电流波形落后于市电，那么只需要把值增大一定值就相当于把基准往前移相了，这样

终就可以实现锁相。 

其中第二步频率调节的基本思想是：电网电压的频率变化范围一般在 48Hz-52Hz 之

间，事先可以设定并网电流的频率为 50Hz。SPWM 载波频率为 20KHz，改变该载波频率将

导致并网输出电流频率的改变，所以不断调整载波频率（即调整波载波周期寄存器 TIPR

的值）可以实现输出电流频率和电网电压频率一致。 

该控制过程是依赖两个中断完成的其一是载波周期定时器中断，另一是捕获中断。前

者不断地从一个正弦数据表格中依次循环读出表格数据，每次中断读出一个表格数据，而

在后者的每次捕获中断中检查当前由载波周期定时器中断读出的表格数据所对应的电角

度，本文按如下条件设定： 

（1）第一次捕获中断产生时，启动载波周期定时器中断，并且从正弦表格的第一个

数据，即零电角度的数据开始读取。 

（2）捕获中断仅响应上升沿触发，即只在电网电压由负变正的过零点产生中断。在

第二次捕获中断产生时，可能出现以下三种情况，如图 3-4 所示： 

 

图 3-4 不同频率输出信号示意图 

设定电网电压的周期为 T，SPWM 载波周期为 T3PR，则有可能出现： 

（1）T1PR 符合同步要求，对应于图中的曲线 b，此时 T1PR 不变； 

（2）T1PR 过小，对应于图中的曲线 a，即频率过高，此时需加大 T1PR； 

（3）T1PR 过大，对应于图中的曲线 c，即频率过低，此时需减少 T1PR。 

调频子程序的动作流程如图 4-17 所示。其中： 

D1：本次捕获中断中 SPWM 载波定时器 T1 的周期定时中断所读出的正弦表格数据； 

 21



DATA：正弦表格中的第一个数据，对应的电角度为 0度； 

D3：本次捕获中断中 DATA 与 D1 的差值； 

D4：上次捕获中断中 DATA 与 D1 的差值； 

T1PR：SPWM 载波定时器的周期值。 

 

图 3-5 调频子程序流程图 

 

3.4 控制系统软件抗干扰措施 

在控制系统软件设计中也采取了抗干扰措施，软件抗干扰措施包括： 

①在程序开始运行初期，对所有的输入/输出端口进行初始化设置，避免其处于不确

定或错误状态。 

②对于反馈的模拟信号进行进行数字滤波，并根据实验情况对数字滤波的参数进行优

化。 
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③对数字量输入信号采用软件消抖措施，防止由于输入信号尖峰、毛刺的影响产生误

动作。 

④使能了 TMS320F2407A 内置的看门狗(watchdog)功能，在程序跑飞的情况下能够自

动复位。 

 

3.5 本章小结 

本章详细介绍了基于 DSP 的光伏并网发电系统的软件设计，主要介绍了软件设计的思

想，并画出了主要子程序的设计流程图。主要包括主程序流程、定时器中断、软件锁相环

的设计。 
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第四章 总结与展望 

 

光伏并网系统实际上是一个有源逆变系统。本文介绍了 3KW 光伏并网逆变器的工作原

理，比较了光伏并网逆变器的控制策略，并进行了较为深入的理论分析和研究，在此基础

上设计出了系统的主要源程序。 

选用 TI 公司的 TMS32OLF2407 作为主控芯片，使系统具有很好的动态响应，提高了并

网效率。 

由于学识水平、实践经验的限制，本文仅对光伏并网逆变器系统进行了初步的探索。 

针对光伏并网发电系统未来的发展趋势，为了将系统应用于实际，还需要对以下各方面做

进一步的研究和探索： 

(1)还没有实现对 大功率跟踪点的软件调试。 

(2)本设计只是应用了基本的 PI 控制，还应加强对新的控制策略的研究，提高并网电

流波形的质量，降低系统工作噪声和减小谐波的输出。 

(3)针对光伏并网系统的发散性对统一管理带来的困难，有必要开发统一的管理和远

程通讯软件，对光伏并网发电系统的运行状况或故障情况进行实时有效的监测和控制。并

且使其具有通用性，可以开发通过短波的无线电通信和通过 Internet 的多种传输方式，

使用户方便快捷的了解系统运行的情况。 
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附录：文献翻译 

 

TMS320LF2407, TMS320LF2406, TMS320LF2402 

TMS320LC2406, TMS320LC2404, MS320LC2402 

DSP CONTROLLERS 

 

The TMS320LF240x and TMS320LC240x devices, new members of the ’24x family of 

digital signal processor (DSP) controllers, are part of the C2000 platform of fixed-point DSPs. 

The ’240x devices offer the enhanced TMS320 architectural design of the ’C2xx core CPU for 

low-cost, low-power, high-performance processing capabilities. Several advanced peripherals, 

optimized for digital motor and motion control applications, have been integrated to provide a 

true single chip DSP controller. While code-compatible with the existing ’24x DSP controller 

devices, the ’240x offers increased processing performance (30 MIPS) and a higher level of 

peripheral integration. See the TMS320x240x device summary section for device-specific 

features. 

The ’240x family offers an array of memory sizes and different peripherals tailored to meet 

the specific price/performance points required by various applications. Flash-based devices of 

up to 32K words offer a reprogrammable solution useful for: 

 Applications requiring field programmability upgrades. 

 Development and initial prototyping of applications that migrate to ROM-based 

devices. 

Flash devices and corresponding ROM devices are fully pin-to-pin compatible. Note that 

flash-based devices contain a 256-word boot ROM to facilitate in-circuit programming. 

All ’240x devices offer at least one event manager module which has been optimized for 

digital motor control and power conversion applications. Capabilities of this module include 

centered- and/or edge-aligned PWM generation, programmable deadband to prevent 

shoot-through faults, and synchronized analog-to-digital conversion. Devices with dual event 

managers enable multiple motor and/or converter control with a single  ‘240x DSP controller. 

 27



The high performance, 10-bit analog-to-digital converter (ADC) has a minimum 

conversion time of 500 ns and offers up to 16 channels of analog input. The auto sequencing 

capability of the ADC allows a maximum of 16 conversions to take place in a single conversion 

session without any CPU overhead. 

A serial communications interface (SCI) is integrated on all devices to provide 

asynchronous communication to other devices in the system. For systems requiring additional 

communication interfaces; the ’2407, ’2406, and ’2404 offer a 16-bit synchronous serial 

peripheral interface (SPI). The ’2407 and ’2406 offer a controller area network (CAN) 

communications module that meets 2.0B specifications. To maximize device flexibility, 

functional pins are also configurable as general purpose inputs/outputs (GPIO). 

To streamline development time, JTAG-compliant scan-based emulation has been 

integrated into all devices. This provides non-intrusive real-time capabilities required to debug 

digital control systems. A complete suite of code generation tools from C compilers to the 

industry-standard Code Composerdebugger supports this family. Numerous third party 

developers not only offer device-level development tools, but also system-level design and 

development support. 
 

PERIPHERALS 
The integrated peripherals of the TMS320x240x are described in the following subsections:  

 Two event-manager modules (EVA, EVB) 

 Enhanced analog-to-digital converter (ADC) module 

 Controller area network (CAN) module 

 Serial communications interface (SCI) module 

 Serial peripheral interface (SPI) module 

 PLL-based clock module 

 Digital I/O and shared pin functions 

 External memory interfaces (’LF2407 only) 

 Watchdog (WD) timer module 

 

Event manager modules (EVA, EVB) 
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The event-manager modules include general-purpose (GP) timers, full-compare/PWM units, 

capture units, and quadrature-encoder pulse (QEP) circuits. EVA’s and EVB’s timers, compare 

units, and capture units function identically. However, timer/unit names differ for EVA and EVB. 

Table 1 shows the module and signal names used. Table 1 shows the features and functionality 

available for the event-manager modules and highlights EVA nomenclature.  

Event managers A and B have identical peripheral register sets with EVA starting at 7400h 

and EVB starting at 7500h. The paragraphs in this section describe the function of GP timers, 

compare units, capture units, and QEPs using EVA nomenclature. These paragraphs are 

applicable to EVB with regard to function—however, module/signal names would differ.  

Table 1. Module and Signal Names for EVA and EVB 

EVENT 

MANAGER 

MODULES 

EVA 

MODULE 
SIGNAL 

EVB 

MODULE 
SIGNAL 

GP Timers 
Timer 1 

Timer 2 

T1PWM/T1CMP

T2PWM/T2CMP

Timer 3 

Timer 4 

T3PWM/T3CMP

T4PWM/T4CMP

Compare Units 

Compare 1 

Compare 2 

Compare 3 

PWM1/2 

PWM3/4 

PWM5/6 

Compare 4 

Compare 5 

Compare 6 

PWM7/8 

PWM9/10 

PWM11/12 

Capture Units 

Capture 1 

Capture 2 

Capture 3 

CAP1 

CAP2 

CAP3 

Capture 4 

Capture 5 

Capture 6 

CAP4 

CAP5 

CAP6 

QEP 
QEP1 

QEP2 

QEP1 

QEP2 

QEP3 

QEP4 

QEP3 

QEP4 

External Inputs 

Direction 

External 

Clock 

TDIRA 

TCLKINA 

Direction 

External Clock  

TDIRB 

TCLKINB 
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General-purpose (GP) timers 
There are two GP timers: The GP timer x (x = 1 or 2 for EVA; x = 3 or 4 for EVB) 

includes: 
 A 16-bit timer, up-/down-counter, TxCNT, for reads or writes 
 A 16-bit timer-compare register, TxCMPR (double-buffered with shadow register), for 

reads or writes 
 A 16-bit timer-period  register, TxPR (double-buffered with shadow register), for 

reads or writes 
 A 16-bit timer-control register,TxCON, for reads or writes 
 Selectable internal or external input clocks 
 A programmable prescaler for internal or external clock inputs 
 Control and interrupt logic, for four maskable interrupts: underflow, overflow, timer 

compare, and period interrupts 
 A selectable direction input pin (TDIR) (to count up or down when directional 

up-/down-count mode is selected) 
The GP timers can be operated independently or synchronized with each other. The 

compare register associated with each GP timer can be used for compare function and 
PWM-waveform generation. There are three continuous modes of operations for each GP timer 
in up- or up/down-counting operations. Internal or external input clocks with programmable 
prescaler are used for each GP timer. GP timers also provide the time base for the other 
event-manager submodules: GP timer 1 for all the compares and PWM circuits, GP timer 2/1 for 
the capture units and the quadrature-pulse counting operations. Double-buffering of the period 
and compare registers allows programmable change of the timer (PWM) period and the 
compare/PWM pulse width as needed.  
Full-compare units 

There are three full-compare units on each event manager. These compare units use GP 
timer1 as the time base and generate six outputs for compare and PWM-waveform generation 
using programmable deadband circuit. The state of each of the six outputs is configured 
independently. The compare registers of the compare units are double-buffered, allowing 
programmable change of the compare/PWM pulse widths as needed. 

 
Programmable deadband generator 

The deadband generator circuit includes three 8-bit counters and an 8-bit compare register. 
Desired deadband values (from 0 to 24 µs) can be programmed into the compare register for the 
outputs of the three compare units. The deadband generation can be enabled/disabled for each 
compare unit output individually. The deadband-generator circuit produces two outputs (with or 
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without deadband zone) for each compare unit output signal. The output states of the deadband 
generator are configurable and changeable as needed by way of the double-buffered ACTR 
register. 
 
PWM waveform generation 

Up to eight PWM waveforms (outputs) can be generated simultaneously by each event 
manager: three independent pairs (six outputs) by the three full-compare units with  
programmable deadbands, and two independent PWMs by the GP-timer compares. 
 
PWM characteristics 

Characteristics of the PWMs are as follows: 
 16-bit registers 
 Programmable deadband for the PWM output pairs, from 0 to 24 µs 
 Minimum deadband width of 50 ns 
 Change of the PWM carrier frequency for PWM frequency wobbling as needed 
 Change of the PWM pulse widths within and after each PWM period as needed 
 External-maskable power and drive-protection interrupts 
 Pulse-pattern-generator circuit, for programmable generation of asymmetric, 

symmetric, and four-space vector PWM waveforms 
 Minimized CPU overhead using auto-reload of the compare and period registers 

 
Capture unit 
    The capture unit provides a logging function for different events or transitions. The values 
of the GP timer 2 counter are captured and stored in the two-level-deep FIFO stacks when 
selected transitions are detected on capture input pins, CAPx (x = 1, 2, or 3 for EVA; and x = 4, 
5, or 6 for EVB). The capture unit consists of three capture circuits. 

Capture units include the following features: 
 One 16-bit capture control register, CAPCON (R/W) 
 One 16-bit capture FIFO status register, CAPFIFO (eight MSBs are read-only, eight 

LSBs are write-only) 
 Selection of GP timer 2 as the time base 
 Three 16-bit 2-level-deep FIFO stacks, one for each capture unit 
 Three Schmitt-triggered capture input pins (CAP1, CAP2, and CAP3)—one input pin 

per capture unit. [All inputs are synchronized with the device (CPU) clock. In order for 
a transition to be captured, the input must hold at its current level to meet two rising 
edges of the device clock. The input pins CAP1 and CAP2 can also be used as QEP 
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inputs to the QEP circuit.] 
 User-specified transition (rising edge, falling edge, or both edges) detection 
 Three maskable interrupt flags, one for each capture unit 

 

Enhanced analog-to-digital converter (ADC) module 
A simplified functional block diagram of the ADC module is shown in Figure 1. The ADC 

module consists of a 10-bit ADC with a built-in sample-and-hold (S/H) circuit. Functions of the 
ADC module include: 

 10-bit ADC core with built-in S/H 
 Fast conversion time (S/H + Conversion) of 500 ns 
 16-channel, muxed inputs 
 Autosequencing capability provides up to 16 “autoconversions” in a single session. 

Each conversion can be programmed to select any 1 of 16 input channels 
 Sequencer can be operated as two independent 8-state sequencers or as one large 

16-state sequencer (i.e., two cascaded 8-state sequencers) 
 Sixteen result registers (individually addressable) to store conversion values 
 Multiple triggers as sources for the start-of-conversion (SOC) sequence 

 S/W – software immediate start 
 EVA – Event manager A (multiple event sources within EVA) 
 EVB – Event manager B (multiple event sources within EVB) 
 Ext – External pin (ADCSOC) 

 Flexible interrupt control allows interrupt request on every end of sequence (EOS) or 
every other EOS 

 Sequencer can operate in “start/stop” mode, allowing multiple “time-sequenced 
triggers” to synchronize conversions 

 EVA and EVB triggers can operate independently in dual-sequencer mode 
 Sample-and-hold (S/H) acquisition time window has separate prescale control 
 Built-in calibration mode 
 Built-in self-test mode 

The ADC module in the ’240x has been enhanced to provide flexible interface to event 
managers A and B. The ADC interface is built around a fast, 10-bit ADC module with total 
conversion time of 500 ns (S/H + conversion). The ADC module has 16 channels, configurable 
as two independent 8-channel modules to service event managers A and B. The two independent 
8-channel modules can be cascaded to form a 16-channel module. Figure 2 shows the block 
diagram of the ’240x ADC module. 
    The two 8-channel modules have the capability to autosequence a series of conversions, 
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each module has the choice of selecting any one of the respective eight channels available 
through an analog mux. In the cascaded mode, the autosequencer functions as a single 
16-channel sequencer. On each sequencer, once the conversion is complete, the selected channel 
value is stored in its respective RESULT register. Autosequencing allows the system to convert 
the same channel multiple times, allowing the user to perform oversampling algorithms. This 
gives increased resolution over traditional single-sampled conversion results. 

 
Figure 2. Block Diagram of the ’240x ADC Module 

 
From http://www.21ic.com 
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TMS320LF2407, TMS320LF2406, TMS320LF2402 

TMS320LC2406, TMS320LC2404, MS320LC2402 

数字信号处理控制器 

 

TMS320LF240x 和 TMS320LC240x 系列芯片作为’24x 系列 DSP 控制器的新成员，是

C2000平台下的一种定点DSP芯片。’240x芯片为以’C2xx为核心 CPU的增强型的TMS320

结构设计提供了低成本、低功耗、高性能处理能力。芯片集成了用以优化电机数字控制应

用的一些高级外设，以实现一个真正的单芯片 DSP 控制器。与现有的’24x DSP 控制芯片

编码兼容的通知，’240x 系列芯片具有更好的处理能力（30 MIPS）和更高级的集成外设。 

’240x 系列芯片提供一系列不同的存储空间和不同的外设搭配，以满足各种应用中

特殊的性价比要求。高达32K的FLASH存储空间为以下应用提供了可重复编程的解决方案： 

 需要整体编程能力升级的应用 

 移植到基于 ROM 的设备的应用的开发和初始化 

 

Flash芯片和对应的ROM芯片引脚是完全逐一兼容的。基于flash的芯片包含一个256

字节的引导 ROM，使在线编程十分便利。 

所有的’240x 系列芯片至少提供一个用以优化数字控制电机和电源的事件管理模块。

该模块可以提供中间和/或边缘排列的 PWM 发生器，为防止穿透型击穿可编程死区以及同

步的 A/D 转换器。带有双事件管理器的芯片一个 DSP 芯片就可控制多个电机和/或转换控

制器。 

高性能的十位模拟-数字转换器（ADC） 低转换时间是 500ns，可以提供多达 16 通

道的模拟输入。具有自动排序功能的 ADC 在一个转换周期内允许 多 16 次转换而不增加

任何 CPU 开销。 

芯片内集成了串行通信接口（SCI）以同系统中的其他设备进行异步通信。对于要求

额外通信接口的系统，’2407, ’2406 和 ’2404 芯片提供一个 16 位的同步串行外设接

口（SPI）。’2407 和 ’2406 芯片提供控制器局域网通信模块，符合 2.0B 规范的要求。

为了 大化设备的易用性，功能引脚也可配置为通用的 I/O 接口（GPIO）。 

为了开发的流线性，每块芯片都集成了基于 SCAN 的 JATG 适配器，这为数字控制系统

的调试提供了在线实时调试能力。一整套从 C编辑器到工业级的代码编译调试器的工具支

持这一系列的芯片。很多第三方开发软件不仅提供设备级的开发工具，并且支持系统级的

设计和开发。 
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外设 

对 TMS320x240x 系列芯片的集成外设包括： 

 两个事件管理模块 

 增强型模拟-数字转换（ADC）模块 

 控制器局域网（CAN）模块 

 串行通信接口（SCI）模块 

 基于锁相环的时钟模块 

 数字输入/输出以及引脚复用功能 

 外部存储器接口（仅’LF2407） 

 看门狗（WD）时钟模块 

 

事件管理器模块（EVA,EVB） 

事件管理器模块包括通用（GP）定时器、全比较/PWM 单元、捕捉单元以及正交编码

脉冲（QEP）电路。EVA 和 EVB 的定制器、比较单元以及捕捉单元的功能都是一致的。只

是定时器和单元的名称不同。表 1列出了所用的模块和信号的名称，列出了事件管理器模

块的可用特征与功能，并着重讲解了 EVA 模块。 

事件管理器 A 和 B 拥有相同的外围寄存器。EVA 的起始地址是 7400h，EVB 的起始地

址是 7500h。本节以 EVA 为例描述了通用（GP）定时器、比较单元、捕捉单元以及正交编

码脉冲（QEP）的功能。EVB 模块也有相同的功能，只是模块/信号的名称不同。 

表 1  EVA 与 EVB 的模块与信号名称 

事件管理器模块 EVA 模块 信号 EVB 模块 信号 

通用定时器 
Timer 1 

Timer 2 

T1PWM/T1CMP 

T2PWM/T2CMP 

Timer 3 

Timer 4 

T3PWM/T3CMP 

T4PWM/T4CMP 

比较单元 

Compare 1 

Compare 2 

Compare 3 

PWM1/2 

PWM3/4 

PWM5/6 

Compare 4 

Compare 5 

Compare 6 

PWM7/8 

PWM9/10 

PWM11/12 

捕捉单元 

Capture 1 

Capture 2 

Capture 3 

CAP1 

CAP2 

CAP3 

Capture 4 

Capture 5 

Capture 6 

CAP4 

CAP5 

CAP6 

QEP 
QEP1 

QEP2 

QEP1 

QEP2 

QEP3 

QEP4 

QEP3 

QEP4 

外部输入 
计数方向 

外部时钟 

TDIRA 

TCLKINA 

计数方向 

外部时钟 

TDIRB 

TCLKINB 
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通用定时器 

每个事件管理模块包含 2 个通用定时器：定时器 x（对 EVA，x=1 或 2；对 EVB，x=3

或 4）包括： 

 一个 16 位定时器、增减计数的计数器 TxCNT，可读写 

 一个 16 位定时器比较寄存器（双缓冲，带影子寄存器）TxCMPR，可读写 

 一个 16 位定时器比较寄存器（双缓冲，带影子寄存器）TxPR，可读写 

 一个 16 位定时器控制寄存器 TxCON，可读写 

 可选择的内部或外部输入时钟 

 用于内部或外部时钟输入的可编程的预定标器 

 控制和中断逻辑用于四个可屏蔽中断：下溢、溢出、定时器比较和周期中断 

 一个可选择方向的输入引脚(TDIR)（当用双向计数方式时用来选择向上或向下计

数） 

每个 GP 定时器既可以相互独立运行，又可以同步工作。与 GP 定时器相关的比较寄存

器既可用作比较功能，也可用于 PWM 波形的发生。每个 GP 定时器在加或加减计数时有三

种连续工作的模式。每个 GP 定时器都拥有可编程预定标的内部或外部输入时钟。GP 定时

器还向事件管理器的子模块提供时基。GP 定时器 1向所有比较单元和 PWM 电路提供时基。

GP 定时器 2/1 还向捕捉单元以及正交脉冲计数操作提供时基。周期寄存器和比较寄存器

的双缓冲允许根据需要编程修改定时器的周期以及比较/PWM 的脉宽。 

 

全比较单元 

每个事件管理器模块包含三个全比较单元。这些单元以 GP 定时器 1 作为时基，可产

生六路输出用于比较和可编程死区电路的 PWM 波形。这六个输出的状态可以独立配置。比

较单元的比较寄存器是双缓冲的，允许依据需要编程控制比较/PWM 的脉冲宽度。 

可编程死区发生器 

    死区发生器电路包括三个 8位计数器和一个 8位比较寄存器，死区时间间隔（0~24 µs）

可根据需要编程存入比较寄存器以控制三个比较单元的输出。每个比较单元的死区发生器

可以独立的使能或取消。死区产生电路（不论是否有死区空间）对每一比较单元产生两路

输出。通过双缓冲的 ACTR 寄存器，死区发生器的输出状态可根据需要配置或改变。 

PWM 波形发生器 

    每个事件管理器可以同时产生多达 8 路的 PWM 波形（输出）：有可编程死区功能的三

个全比较单元产生三对（6个输出）独立的波形，GP 定时器比较产生两个独立的 PWM 波形。 

脉宽调制电路 

脉宽调制电路波形的特征如下： 

 16 位寄存器 

 有从 0到 24µs 的可编程死区发生器控制每一个输出对 

 小死区宽度为 50ns 
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 依据需要可以改变 PWM 的载波频率 

 在每个 PWM 周期内或之后可依据需要改变 PWM 的脉冲宽度 

 外部可屏蔽的功率驱动保护中断 

 脉冲形式发生器电路，用于可编程的对称、非对称以及 4个空间矢量 PWM 波形产

生 

 自动重装载的比较和周期寄存器使 CPU 的负担 小 

捕捉单元 

    此单元可采集每个事件或跳变。当侦查到输入引脚 CAPx（对 EVA，x=1、2 或 3；对

EVB，x=4、5 或 6）上有与设定想通的跳变时，GP 定时器 2的计数值会被存入一个两级的

FIFO 栈中。捕捉单元由三个捕捉电路构成。 

捕捉单元的特征如下： 

 一个 16 位的捕捉控制寄存器 CAPCON（可读写） 

 一个 16 位的捕捉 FIFO 寄存器 CAPFIFO（8 位 MSBs 只读，8位 LSBs 只写） 

 以通用 GP 定时器 2作为时基 

 3 个 16 位两级深的 FIFO，每个捕捉单元一个 

 3 个施密特触发器（CAP1/2/3），每个捕捉单元一个输入引脚。【所有的输入与内

部 CPU 时钟同步，为了使跳变被捕获，输入必需在当前电平保持两个 CPU 时钟周

期。输入引脚 CAP1/2 和 CAP4/5 也可用作正交编码脉冲电路的正交编码脉冲输入】 

 用户可定义的跳变检测方式（上升沿、下降沿或任意跳变） 

 三个可屏蔽中断标志位，每个捕捉单元一个 

 

增强型模拟-数字转换（ADC）模块 

图 2 是 ADC 模块的功能框图。通过一个内置抽样和保持电路，ADC 模块可进行 10 位

ADC 变换。此模块的功能如下： 

 带内置采样/保持（S/H）的 10 位模数转换模块 ADC 

 转换时间快（采样/保持+转换），金庸 500ns 

 16 个可选择的模拟输入通道 

 自动排序功能。一次可执行 多 16 个通道的“自动转换”，而且每次要转换的通

道都可通过编程选择 

 排序器即可当作两个八位的排序器，也可用作一个大的 16 位排序器（例：两个

级联的八位排序器） 

 16 个结果寄存器（独立编址），用以存储转换结果 

 多个触发器可以启动 AD 转换： 

 S/W - 软件立即启动 

 EVA – 事件管理器 A（在事件管理器 A中有多个事件源可以启动 AD 转换） 
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 EVB – 事件管理器 B（在事件管理器 B中有多个事件源可以启动 AD 转换） 

 外部 – ADCSOC 引脚 

 灵活的中断控制允许在每一个或每隔一个序列结束时产生中断请求 

 排序器可以工作在启动/停止模式，允许多个按时间排序的触发源同步转换 

 EVA 和 EVB 各自独立的触发 SEQ1 和 SEQ2(仅在双排序模式) 

 采样和保持获取时间窗口有独立的预定标机制 

 内置校验模式 

 内置自测试模式 

’240x 的 ADC 模块已经被加强从而为事件管理器提供了灵活的接口。ADC 接口围绕在

一个快速的 10 位 ADC 模块旁，总转换时间为 500ns（采样/保持+转换）。ADC 模块拥有 16

个通道，可配置为两个独立的 8通道模块以服务于事件管理器 A和 B。两个独立的 8通道

模块可级联为一个 16 位的模块。表 2为’240x ADC 模块的功能框图。 

两个 8通道的模块也可将输入自动排序为一系列转换。通过模拟输入选择器，每个模

块可选择各自输入的八个通道。在级联模式，可形成一个 16 通道的自动排序器。在每个

排序其中，一旦转换结束，所选择的通道的转换值将会被存入对应的结果寄存器。自动排

序功能允许系统多次转换同一通道，允许用户执行过抽样法则。这可使传统的信号抽样转

换结果得以增强。 

 
图 2  ＇240x ADC 模块功能框图 

 

来源于 http://www.21ic.com/ 
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